
N.B.:

 I  20 METRI DI STRADA PRIMA DELL'INGRESSO AL LAVARUOTE

             DEVONO ESSERE RETTILINEI

I  20 METRI DI STRADA DOPO L'USCITA DAL LAVARUOTE

             DEVONO ESSERE RETTILINEI.

Consigliabile rampe lunghe 5 metri per il passaggio dei mezzi ribassati.

Le misure sono espresse in mm.

VISTA  A-A

RAMPA di

SALITA

B
A

A

A

VISTA  B-B

PIANTA

VISTA  C-C

PARTICOLARI

VASCA 6 M^3

RACCOLTA

SABBIE E FANGHI

VASCA 6 M^3

RACCOLTA

SABBIE E FANGHI

A

B

VASCA 6 M^3

RACCOLTA

SABBIE E FANGHI

TUBO POLIETILENE

ALIMENTAZIONE IDRICA

Ø- 1-!/2"-- DN50 -- PN 16

A

C

VASCA 6 M^3

RACCOLTA

SABBIE E FANGHI

VASCA 6 M^3

RACCOLTA

SABBIE E FANGHI

- 1 Box armadio in  Acciaio Inox per pompa multistadio;

- 2 Box armadio per Quadri elettrici e pompe dosatrici;

- 3 Quadri elettrici in Acciaio Inox;

- 3 Pompe dosatrici prodotti flocculanti/coagulanti;

- 3 Serbatoi flocculanti;

- 3 Mixer coagulanti polielettrolita;

- 1 Pompa Multistadio da  30 KW - 40 HP per

l'alimentazione di otto gruppi di lavaggio rotanti

posizionati sull'arco di lavaggio totale.
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LAVARUOTE

RAMPA

di DISCESA

TUBO SCARICO PVC De=110

TUBO SCARICO PVC De=110

N.B.: TUTTE LE QUOTE SONO

ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm)

800 x 800

1000 x 1000

400x400

A

A

C

A

BOX

QUADRO

ELETTRICO

BOX

QUADRO

ELETTRICO

Pozzetto

raccolta acque

piovane

400x400

Pozzetto

400x400

Pozzetto

400x400

PASSERELLA  con  PARAPETTI

Passerella

CORDOLO PERIMETRALE DI

CONTENIMENTO ACQUE PIOVANE

E ACQUE DI SPANDIMENTO

RAMPA DI USCITA LAVARUOTE in

CEMENTO ARMATO

(in salita: da quota "-100 mm"  a quota "0" )

La rampa è lunga per recuperare

 le acque di spandimento  e le acque piovane della stessa area.

VASCA DI ACUMULO  DA 45M^3

CON CATENARIA ESTRAZIONE LIMI

PASSERELLA  con  PARAPETTI

SCALA CON PASSERELLA

DA POSIZIONARE

SOPRA LA VASCA DI ACCUMULO

ACQUE DEPURATE DA DA 45 M^3

PER CONTROLLO POMPE, GALLEGGIANTI

E CATENARIA ESTRAZIONE FANGHI

SCALA CON PASSERELLA

DA POSIZIONARE

SOPRA LA VASCA DELL'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE CHIMICO FISICO DA 60 M^3/h

PER CONTROLLO POMPE, GALLEGGIANTI,

MIXER PRODOTTI,  DECANTATORI LAMELLARI

E CATENARIA ESTRAZIONE FANGHI

VASCA DI DESSABBIATURA E DISOLEAZIONE

da 45M^3 CON CATENARIA ESTRAZIONE SABBIE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CHIMICO FISICO da 60 M^3/h

CON CATENARIA

ESTRAZIONE FANGHI

CONTENITORE

1000 litri

FLOCCULANTE

CONTENITORE

1000 litri

FLOCCULANTE

TORRE

FARO

LARGHEZZA UTILE

DI PASSAGGIO
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